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Objektova skladba:
SO 01 Distribu€ény rozvod NN

1850/34

LEGENDA:

———-VSD VN kabel

— - VSD VN vzduch

—-—=--VSD NN kabel

—— - VSD NN vzduch

——— - VSD kablové pripojka NN

—— - VSD vzdu$na pripojka NN

— — — - distribu¢ny rozvod NN - kabel NN
—— - distribu€ny rozvod NN - vzduch NN

b4
1850/38

WV

1850/33 \ [ ] - existujuca skrina SR
\ [ 1 -navrhovana skrifia SR
\ ® - existujuci bod pripojenia NN - el. pripojka NN
\ @ - (sekovy odpinac
/ o - trafostanica

pre sm&m_.m%‘_m
najblizsich Ostatné existujuce 1S:

——— - Existujuca trasa podzemnych oznamovacich vedeni ST
- Existujuci plynovod STLA1 S

- Existujuci SPP kabel PKO

- Existujuci vodovod

——— - Existujuca kanalizacia Z Vv

J

VonkaijSie vplyvy: podla protokolu o ur€eni vonkajsich vplyvov
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