Najmensie dovolené vzdialenosti 1kV a 22kV kabelového vedenia od ostatnych podzemnych vedeni [ STN 73 6005 ]
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Informativny nacrt uchytenia
SOK-u na mrezovych stoziaroch
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Do stoziarov nevrtat! Konzoly na stoziaroch

prichytit prituznymihdakmi. Na nosnych
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univerzalna konzola pre SOK na priehradovy stoziar /.
nosnd konzola pre SOK 650mm na JB + strmen 50-167/140-M16 =
—

nosnd konzola pre SOK 945mm no JB * strmen 50-167/140-M16

- nosny set pre SOK - Spirdla nosna TG (18,13-19,22 mm), Spirdla

- optickd spojka SOK na stipe

- timi¢ vybracii (nad 50m)

ochranna UTA (11,81-12,52 mm) a ocnica kruhova typ F (80x30 mm)

- kotevny set pre SOK - spirdla kotevna AG (11,37-12,28 mm)
a ocnica pre kotevnu $pirdlu typ B (7,0-12,5 mm)

- rezerva SOK 20m natoéend na krizi

Osadenie optického kabla SOK na vonkajsie VN a NN vedenia
realizovat v zmysle technologickych predpisov TP 500.24 o TP 500.26

LEGENDA
- projektovany samonosny opticky kabel osadeny
na existujucich stipoch VN vzdusného vedenio
——————————— - projektovany opticky kabelulozeny v zemi
V - existujuce VN vonkajsie vedenie
- existujuce NN vonkajsie vedenie
——————— existujuce VN kablové vedenie v zemi
o - projektovany podperny bod VN (néhroda za povodny stip)
Ec® 0 - existujucipodperny bod VN zostdvo
® - existujucipodperny bod NN zostdva
/§ - recloser (osadeny na stipe)
al - Usekovy odpojovaé (osadeny na stipe)
:\Z - uzemnenie
ﬂ/ - obmedzovace prepdtia VN (osadené na stipe)
T MR - priehradovy ocelovy (mrezovy) stozior
JB - jednoduchy betonovy podperny bod
PI - podperny izolator
JK - jednoduchy kotevny zaves
DK - dvojity kotevny zaves
LK+vzp - lohka konzola so vzperou
KCH - konzolova chranicka - ochrana vtakov
K - kryt izolatora - ochrana vtakov
A1/ A2 - konzola pre priehradovy stozior obojstranna
% - vystraznd tabulka
o - existujuci podperny bod urceny na demontaz

NAMRAZOVA OBLAST : 11 (VN), fohk (NN)
INECISTENIE OBLASTI: stredné - Z Il

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

BEZPECNOSTNE OPATRENIA VN (STN EN 61936-1, STN EN 50522):
- ochrona pred dotykom Zivych ¢asli - umiesinenim mimo dosohu
- ochrana pred dotykom nezivych éasti - uzemnenim

Vypracoval:  Ing. Jozef Surin

Projektant: Ing. Stanislav Pocuch

Investor: Vychodoslovenska distribucna, a.s.
Miesto: k.U. Kezmarok, Strazky, SpiSska Bela, Krizova Ves
Stavba:

Uprava VN siete - Kezmarok,
SpiSska Bela, Krizova Ves

Objekt: SO 01.01, SO 01.03, SO 02.01

Obsah: Situacia ¢.1 - montazny vykres

1597 - mapa KN-C
767 - mapa UO-E
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